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PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4 

 

Číslo protokolu: EGD2024-P030 

 

Držitel protokolu: Resacs s.r.o.; tř. Osvobození 175; 765 02 Otrokovice ; IČO: 09306480  

OBROKOV s.r.o.; Šanov 269; Šanov 67168; IČO:29360005 

Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly  

Kategorie  A1 a A2 

Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu 
kategorie A1 a A2 – verze 01 

Protokol platný do: 31-12-2026 

Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. EGD2024-Z030 

 

Výrobce zařízení: Deye 

Firmware zařízení: 2006-1160-1807 

Nastavení zařízení: EN50549_CZ_PPDS_L16A 

Typové označení zařízení: 

SUN-5K-SG04LP3-EU 

SUN-6K-SG04LP3-EU 

SUN-8K-SG04LP3-EU 

SUN-10K-SG04LP3-EU 

SUN-12K-SG04LP3-EU 

 

 

 

Poznámka: Výše uvedená zařízení musí disponovat baterií, se kterou byl soulad testován. Soulad se na 
zařízení bez baterie nevztahuje. 

 

EG.D, a.s tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností 
s výše uvedenými požadavky PPDS. 

 

v Českých Budějovicích dne 17.12.2024 

 

…………………………………… 

Ze EG.D, a.s 


